
G

 28 mbar

 p 30 mbar

 26 mbar

pa = 22 mbar

v max. 6 m/s mind. ¾" / CNS 22

Kugelhahn  1"

v max. 6 m/s

Δp gemäss Herstellerangaben

HR

Variante mit Hausdruckregler im Normalfall (HR)

G

 28 mbar

 p 30 mbar

 26 mbar

v max. 6 m/s mind. ¾" / CNS 22

Δp max. 2.0 mbar

Kugelhahn  1"

v max. 6 m/s

ZR

Variante mit Zählerdruckregler in speziellen Fällen (ZR)

pa = 22 mbar

Δp max. 4.0 mbar

Δp max. 4 mbar ab Hausdruckregler bis Gasverbrauchsapparat

mind. Fliessdruck des Gasapparates beachten!
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Δp gemäss Herstellerangaben
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Stadtwerk Winterthur

Installationskontrolle und Zähler

8403 Winterthur

Aufteilung der Druckverluste in Hausinstallation Gas

Aufteilung der Druckverluste in Hausinstallation Gas


