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Austausch der
Apparate und
zusätzliche Apparate

8 LU

41 LU

Rohrmaterial Stahl
verzinkt, Alt!!

41 LU

Verbleib der Kellerverteilung nur
möglich mit Nutzungsvereinbarung
mit dem Kunden.
Die Kellerverteilung muss eigentlich
DN 32 sein

NEU:
Rostbeständige
Stahlrohre

Verteilleitung maximal 35 Meter Zeichnungs-Nr.
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